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Aufbau der Abgasanlagen 
 
Abgas- und Zuluftleitung mit 
Doppelrohr über Dach geführt 
Die senkrechte Dachdurchführung für 
Schrägdach ist ein raumluft- 
unabhängiges Abgassystem zum 
direkten Anschluss an das Gerät ohne 
zusätzlichen Schacht. 
Es besteht aus einem Innenrohr aus 
PPs und einem Aussenrohr aus 
lackiertem Blech. 
 
Bauteile zu diesem System sind 
Dachdurchführung, Schrägdachpfanne, 
Doppelrohr kürzbar, T-Stück mit 
Revisionsöffnung und Kesselanschluss 
mit Messöffnungen. 
 
Die konzentrische Abgas- Ver- 
brennungsluftleitung wird direkt durch 
das Schrägdach geführt. Die Montage 
ist einfach durch die Verwendung 
passgenauer Bauteile und einer 
Universalpfanne mit Regenkappe. 

Beschreibung 
Die Abgasanlage besteht aus einem 
Innenrohr aus dem hochwertigen 
Kunstoff Polypropylen und einem 
Aussenrohr aus verzinktem und weiss 
pulverlackiertem Stahlblech. Sie ist für 
Öl- und Gaskessel mit Abgas- 
temperaturen bis 120°C zugelassen. 
Die Innenrohre werden mit Steck- 
muffen mit Lippendichtring aus Silikon- 
gummi verbunden. Die Aussenrohre 
werden nach dem Zusammenstecken 
mit Klemmbändern mit Silikon- 
manschetten fest verbunden. 
 
Die Bauteile wurden speziell für diese 
Anwendung entwickelt und garantieren 
einen absolut sicheren Betrieb der 
Anlage. Die platzsparenden Bauteile 
ermöglichen eine schnelle und einfache 
Montage. 

Ausschreibungstext 
ELCO Doppelrohr-Abgasleitung LAS 
zum Einbau in einen vorhandenen 
Schacht bzw. zur Montage auf der 
Gebäudefassade. 
Ausführung: Gas-, kondensat- und 
luftdichtes Doppelrohrsystem in 
Elementbauweise. Kunststoff -  
Innenrohr aus Polypropylen (PPs). 
Metall-Aussenrohr aus verzinktem und 
weiss lackiertem Stahlblech. 
Verbindung der Bauteile: Innenrohr 
Steckmuffen mit Lippendichtring aus 
Silikongummi, Aussenrohre Steck- 
muffen und Klemmbänder mit 
Silikonmanschetten. 
 
Kennzeichen des Herstellwerkes und 
Zulassungsnummer auf allen Rohren 
und Bauteilen. Zulassung als Abgas- 
leitung für Öl- und Gasheizkessel, 
Abgastemperatur bis 120°C, 
VKF-Nr. Z 10649. 

Abgassystem LAS aus PPs 
 
Beschreibung 
Ausschreibungstext 
Aufbau der Abgasanlagen 
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Abgassystem LAS aus PPs 
 
 
 
Aufbau der Abgasanlagen 
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Abgasleitung über Dach geführt, 
Zuluft über Doppelrohr vom 
Kaminschacht 
Bei diesem System werden für die 
Abgasführung im Kaminschacht ein 
Abgasrohr und Bauteile aus Poly- 
propylen (PPs) verwendet. 
Bauteile zu diesem System sind 
Kaminschachtabdeckung, Auflage- 
schiene zu Stützbogen oder Stütz- 
konsole einstellbar und Kaminschacht- 
Abstandhalter sowie Kondensat- 
abscheider, Doppelrohr kürzbar, 
T-Stück mit Revisionsöffnung, Kessel- 
anschluss und Kaminanschlussplatte. 
Das System ist raumluftunabhängig 
mit konzentrischen Rohren zwischen 
Kessel und Kaminschacht, über den 
die Verbrennungsluft bezogen wird. 

Abgas- und Zuluftleitung mit 
Doppelrohr, an Fassade über Dach 
geführt 
Mit diesem System kann eine Abgas- 
leitung an der Aussenwand eines 
Gebäudes verlegt werden.Es besteht 
aus einem Innenrohr aus PPs und 
einem Aussenrohr aus lackiertem 
Blech. 
Bauteile zu diesem System sind eine 
konzentrische Zuluft-/ Abgasführung 
über Dach, Bogen für Aussenwand, 
Mauerkonsole, Abstandhalter für Rohr 
Aussenwand sowie Kondensat- 
abscheider, Doppelrohre, T-Stück mit 
Revisionsöffnung, Kesselanschluss 
und Kaminabschlussplatte. 
Das System ist raumluftunabhängig 
mit konzentrischen Rohren zwischen 
Kessel und Kaminabschluss, über den 
die Verbrennungsluft bezogen wird. 



Abgassystem LAS aus PPs 
 
 
Rohrmasse / Einbaumasse 
Bauteile / Abmessungen 
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Rohrmasse / Einbaumasse 
Rohr- und Muffenmasse 

23
 

Dimension ø 80/125 mm ø 100/150 mm 

Aussen-ø D1 80 mm 100 mm 

Aussen-ø D2 124 mm 149 mm 

Innen-ø D3 82 mm 102 mm 

Innen-ø D4 125 mm 150 mm 

 
 
LAS-Rohr mit Messöffnung ø 80/125 mm 
L1   155 mm 
L2     70 mm 
 
 
LAS-Rohr 
Länge     L      Durchmesser 
 
  250 mm      200 mm      80/125 mm 
  500 mm      450 mm      80/125 mm 
  500 mm kürzbar    450 mm      80/125 mm 
  440 mm      280 - 395 mm     80/125 mm 
1000 mm      950 mm      80/125 mm 
2000 mm    1950 mm      80/125 mm 
  250 mm      200 mm    100/150 mm 
  500 mm      450 mm    100/150 mm 
  500 mm kürzbar    450 mm    100/150 mm 
1000 mm      950 mm    100/150 mm 
2000 mm    1950 mm    100/150 mm 
 
LAS-Bogen 
L1    L2    Winkel   Durchmesser 
 
  85 mm     55 mm   15°      80/125 mm 
113 mm     83 mm   45°      80/125 mm 
194 mm   164 mm   90°      80/125 mm 
  85 mm     55 mm   15°    100/150 mm 
128 mm     98 mm   45°    100/150 mm 
213 mm   183 mm   90°    100/150 mm 

Bauteile / Abmessungen 
 
LAS-Abgas-/ Zuluftrohre aus 
stabilisiertem Polypropylen (PPs) 

 

 

L1
 

 

 

L 

 
  

L2 

 

L1
 

Art.-Nr. 
 
MG10459 
 
 
 
 
 
 
 
MG10452 
MG10453 
MG10454 
MG10451 
MG10455 
MG10457 
MG10552 
MG10553 
MG10554 
MG10555 
MG10557 
 
 
 
 
MG10460 
MG10462 
MG10465 
MG10560 
MG10562 
MG10565 

 
 
für Abgastemperaturen bis 120°C, 
Aussenrohr weiss beschichtet 
VKF - Nr. Z 10649 



Abgassystem LAS aus PPs 
 
 
 
Bauteile / Abmessungen 
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Art.-Nr. 
 
 
 
 
MG10473 
 
MG10573 
 
 
 
 
 
 
 
MG10476 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG10425 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG10480 
 
 
 
 
 
 
 
MG10489 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG10485 

 
LAS-T-Stück mit Revisionsöffnung 
waagerecht oder senkrecht einsetzbar 
           Durchmesser 
 
L1 200 mm   L2 100 mm      80/125 mm 
L3 100 mm   L4 280 mm 
L1 220 mm   L2 110 mm    100/150 mm 
L3 110 mm   L4 300 mm 
 
 
 
 
LAS-Kondensatabscheider ø 80/125 mm 
waagerecht oder senkrecht einsetzbar 
L1 200 mm 
L2 100 mm 
L3 140 mm 
 
 
 
 
 
 
 
Syphon PP ø 32-40 mm 
L1  268 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaminanschlussplatte ø 80/125 mm 
L1  220 mm 
D1  150 mm 
 
 
 
 
 
Mauerdurchführung ø 80/125 mm 
L1  220 mm 
D1  180 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mauerkonsole Edelstahl ø 80/125 mm 
D2  125 mm 

 

 
 

L1 

 L1 

L4 



Abgassystem LAS aus PPs 
 
 
 
Bauteile / Abmessungen 
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Art.-Nr. 
 
MG10486 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG10487 
 
 
 
 
 
 
MG10578 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG10472 
MG10572 
 
 
 
 
 
 
 
MG10488 
MG10588 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG10491 
MG10591 
 
 
 
 
 
 
 
MG10492 

 
 
LAS-Bogen für Aussenwand ø 80/125 mm 
L2  115 mm 
L3  130 mm 
 
 
 
 
 
 
LAS-Bogen für Aussenwand ø 80/125 mm 
mit Zuluftöffnung 
L2  115 mm 
L3  130 mm 
 
 
 
LAS-Erweiterung ø 80/125 mm - ø 100/150 mm 
 
 
 
 
 
 
 
Rohrschelle weiss, leicht 
D2           Durchmesser 
 
125 mm          125 mm 
150 mm          150 mm 
 
 
 
 
Befestigung für Rohr Aussenwand (INOX) 
L    L1    D2   Durchmesser 
 
200 mm   160 mm   125 mm  125 mm 
250 mm   210 mm   150 mm  150 mm 
 
 
 
 
 
LAS-Kaminanschluss Abgas / Zuluft 
L1           Durchmesser 
 
380 mm            80/125 mm 
380 mm          100/150 mm 
 
 
 
 
 
 
LAS-Kaminabschluss Abgas ø 80/125 mm 
L1 305 mm 

 

  

 
L2 

 
 

L2 

  

 

L1
 

  

 

L1
 



Abgassystem LAS aus PPs 
 
 
 
Bauteile / Abmessungen 

Art.-Nr. 
 
 
MG10493 
MG10593 
 
 
 
 
 
 
MG10494 
MG10594 
 
 
 
 
 
 
 
MG10495 
MG10595 
 
 
 
 
MG10497 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG10450 
MG10550 
 
MG104005 
 
 
MG10482 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG10483 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG10484 

 
Schrägdachpfanne 25° - 45° Dachneigung 
           Durchmesser 
             80/125 mm 
           100/150 mm 
 
 
 
 
Regenabweiser 
D1    D2       Durchmesser 
125 mm   187 mm        80/125 mm 
150 mm   212 mm      100/150 mm 
 
 
 
 
LAS-Dachdurchführung (Alu) 
L1    L2       Durchmesser 
 
1355 mm  860 mm        80/125 mm 
1355 mm  860 mm      100/150 mm 
 
 
 
 
LAS-Mauerdurchführung waagerecht 
L1  775 mm 
L2  600 mm 
 
 
 
Klemmband mit Dichtung 
D1           Durchmesser 
 
125 mm          125 mm 
150 mm          150 mm 
 
Kaminetikette mit Zulassungsnummer VKF 10649 
 
 
Mantelrohr Kesselanschluss unico 
D1  115 mm   D2  125 mm 
L1  115 mm  
* in Verbindung mit Rohr mit Messöffnung 
 
 
 
 
 
Kesselanschluss THR ø 80/125 mm 
L1  475 mm 
L2  135 mm 
L3    70 mm 
 
 
 
 
 
Kesselanschluss cameleon C10A - C22A ø 80/125 mm 
L1  200 mm 
L2  170 mm 
L3    70 mm 

D1 

D2 

D1 
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Abgassystem LAS aus PPs 
 
 
 
Anschluss- und Kamin - Sets 
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Art.-Nr. 
 
 
MG104690 
MG104790 
MG104680 
 
 
 
MG10473 
MG10454 
 
 
MG104410 
 
MG10493 
MG10495 
MG104005 

  

 

A 

    

Art.-Nr. 
 
 
MG104690 
MG104790 
MG104680 
 
 
 
MG10473 
MG10454 
 
 
MG104400 
 
MG10476 
MG10425 
MG10480 
MG10417 
MG10418 
MG10431 
MG10402 
 
 
MG104000 

 
Anschluss-Set “A” für LAS - Abgassystem ø 80/125 mm 
 
zu Wand - Gasheizkessel THR 
zu Wand - Gasheizkessel unico 
zu Stand - Gasheizkessel cameleon C 10A - C 22A 
 
bestehend aus: 
Kompletter Kesselanschluss mit Messöffnungen ø 80/125 mm 
Revisions - T-Stück ø 80/125 mm (gerade oder 87° verwendbar) 
LAS - Rohr 500 mm kürzbar ø 80/125 mm 
 
 
Kamin-Set “C” 
ø 80/125 mm bestehend aus: 
- LAS - Kondensatabscheider 
- Syphon PP 
- Kaminabschlussplatte 
- Stützbogen 90° 
- Auflageschiene zu Stützbogen 
- Kaminschachtabdeckung 
- LAS - Rohr 250 mm 
- LAS - Rohre siehe Seite 5 
- Abgasrohre siehe Seite 19 
- Kaminetikette VKF 

 
Anschluss-Set “A” für LAS - Abgassystem ø 80/125 mm 
 
zu Wand - Gasheizkessel THR 
zu Wand - Gasheizkessel unico 
zu Stand - Gasheizkessel cameleon C 10A - C 22A 
 
bestehend aus: 
Kompletter Kesselanschluss mit Messöffnungen ø 80/125 mm 
Revisions - T-Stück ø 80/125 mm 
LAS - Rohr 500 mm kürzbar ø 80/125 mm 
 
 
Kamin-Set "F" 
bestehend aus: 
- Schrägdachpfanne 
- Dachdurchführung 
- Kaminetikette VKF 

 

Abgas- und Zuluftleitung mit Doppelrohr über Dach geführt 

Abgasleitung über Dach geführt, Zuluft über Doppelrohr vom Kaminschacht 



Abgassystem LAS aus PPs 
 
 
 
Anschluss- und Kamin - Sets 

10 

Art.-Nr. 
 
 
MG104690 
MG104790 
MG104680 
 
 
 
MG10473 
MG10454 
 
 
MG104420 
 
MG10476 
MG10425 
MG10489 
MG10485 
MG10486 
MG10491 
MG10454 
MG104005 

Art.-Nr. 
 
 
MG104690 
MG104790 
MG104680 
 
 
 
MG10473 
MG10454 
 
 
MG104430 
 
MG10476 
MG10425 
MG10489 
MG10485 
MG10487 
MG10492 
MG10454 
MG104005 

 
Anschluss-Set “A” für LAS - Abgassystem ø 80/125 mm 
 
zu Wand - Gasheizkessel THR 
zu Wand - Gasheizkessel unico 
zu Stand - Gasheizkessel cameleon C 10A - C 22A 
 
bestehend aus: 
Kompletter Kesselanschluss mit Messöffnungen ø 80/125 mm 
T-Stück mit Revisionsöffnung 
LAS - Rohr 500 mm kürzbar 
 
 
Kamin-Set “D” ø 80/125 mm 
bestehend aus: 
- LAS - Kondensatabscheider 
- Syphon PP 
- Mauerdurchführung 
- Mauerkonsole Edelstahl 
- LAS - Bogen Aussenwand 
- LAS - Kaminabschluss 
- LAS - Rohr kürzbar 500 mm 
- Kaminetikette VKF 
- LAS - Rohre siehe Seite 5 
- Abgasrohre siehe Seite 19 

 
Anschluss-Set “A” für LAS - Abgassystem ø 80/125 mm 
 
zu Wand - Gasheizkessel THR 
zu Wand - Gasheizkessel unico 
zu Stand - Gasheizkessel cameleon C 10A - C 22A 
 
bestehend aus: 
Kompletter Kesselanschluss mit Messöffnungen ø 80/125 mm 
Revisions - T-Stück ø 80/125 mm 
Rohr 500 mm kürzbar ø 80/125 mm 
 
 
Kamin-Set “E” ø 80/125 mm 
bestehend aus: 
- LAS - Kondensatabscheider 
- Syphon PP 
- Mauerdurchführung 
- Mauerkonsole Edelstahl 
- LAS - Bogen Aussenwand 
- LAS - Kaminabschluss 
- LAS - Rohr kürzbar 500 mm 
- Kaminetikette VKF 
- LAS - Rohre siehe Seite 5 

Abgas- und Zuluftleitung mit Doppelrohr an Fassade über Dach geführt 

Abgasleitung an Fassade über Dach geführt, Zuluft über Doppelrohr an Fassade 

    

 



Abgassystem LAS aus PPs 
 
 
 
Montage Abgassystem LAS aus PPs 
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Legende         Art.-Nr. 
1 Wand - Gasheizkessel THR 
2 Kesselanschluss mit Messöffnungen  MG10483 
3 Revisions - T-Stück      MG10473 
4 LAS-Rohr 500 mm kürzbar    MG10454 

3 

4 

1 

  2   

 
 (darauf achten, dass das neue 
 Rohr richtig in die Gerätemuffe 
 eingesteckt ist) und das Adapter- 
 teil mit den beigelegten 4 Schrau- 
 ben auf dem Gerät befestigen. 
4 Revisions - T-Stück aufsetzen und 
 mit Klemmbändern dicht verbinden. 

 
 Durch Umstecken der Verschluss- 
 kappe und des Revisionsdeckels 
 kann das T-Stück auch als Durch- 
 gangsstück verwendet werden. 
5 Das LAS-Rohr 500 mm kann 
 problemlos gekürzt werden zum 
 Längenausgleich. 

Montageanleitung 
1 Abgas-Kunststoffrohr aus Gerät 
 entfernen. 
2 Adapterdichtung auf Flanschteil 
 aufkleben. 
3 Kesselanschlussrohr mit 
 LAS - Adapterteil aufstecken 

Anschluss-Set “A” zu THR       Art.-Nr. MG104690 
für LAS - Abgassystem ø 80/125 mm 

3 

4 

2 

1 

    

 
Durch Umstecken der Verschlusskappe 
und des Revisionsdeckels kann das 
T-Stück auch als Durchgangsstück 
verwendet werden. 

 
3 Das LAS-Rohr 500 mm kann 
 problemlos gekürzt werden zum 
 Längenausgleich. 

Montageanleitung 
1 Kesselanschluss mit Messöffnung 
 aufstecken. 
2 Revisions - T-Stück aufsetzen und 
 mit Klemmbändern dicht verbinden.  

Anschluss-Set “A” zu cameleon C 10A - C 22A  Art.-Nr. MG104680 
für LAS - Abgassystem ø 80/125 mm 

Legende         Art.-Nr. 
1 Stand - Gasheizkessel cameleon 
2 Kesselanschluss mit Messöffnungen  MG10484 
3 Revisions - T-Stück      MG10473 
4 LAS-Rohr 500 mm kürzbar    MG10454 



Abgassystem LAS aus PPs 
 
 
 
Montage Abgassystem LAS aus PPs 
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Legende         Art.-Nr. 
1 Wand - Gasheizkessel unico 
2 LAS - Mantelrohr      MG10482 
3 Zuluftkappe        AA10477 
4 LAS-Rohr mit Messöffnung    MG10459 
5 Revisions - T-Stück      MG10473 
6 LAS - Rohr 500 mm kürzbar    MG10454 

 
5 Revisions - T-Stück aufsetzen und 
 mit Klemmbändern dicht verbinden. 
 Durch Umstecken der Verschluss- 
 kappe und des Revisionsdeckels 
 kann das T-Stück auch als 
 Durchgangsstück verwendet 
 werden. 

 
6 Das LAS-Rohr 500 mm kann 
 problemlos gekürzt werden zum 
 Längenausgleich. Bei engen Platz- 
 verhältnissen kann das LAS-Rohr 
 mit Messöffnung ausnahmsweise 
 auch nach dem T-Stück montiert 
 werden. 

Montageanleitung 
1 Kunststoff-Ringblende beim 
 Abgasstutzen entfernen. 
2 Hintere Zuluftöffnung mit Zuluft- 
 kappe verschliessen. 
3 LAS-Mantelrohr aufstecken. 
4 LAS-Rohr mit Messöffnung auf- 
 stecken und mit Klemmbändern 
 dicht verbinden. 

Anschluss-Set “A” zu unico      Art.-Nr. MG104790 
für LAS - Abgassystem ø 80/125 mm 

5 

3 

6 

4 

2 

1 



Abgassystem LAS aus PPs 
 
 
 
Montage Abgassystem LAS aus PPs 
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Legende 
1 LAS - Kondensatabscheider 
2 Syphon PP 
3 Mauerdurchführung 
4 Mauerkonsole Edelstahl 
5 LAS - Bogen Aussenwand 
6 Kaminabschluss 
 
 
Bemerkungen 
Der Zulufteintritt erfolgt im LAS - Aussenwandbogen. 
Das Aussenrohr auf der Fassade dient nur als Schutzrohr. 

 
3 LAS - Kondensatabscheider sowie 
 waagerechte LAS-Rohre montieren 
 und mit Klemmbändern dicht 
 verbinden. 

 
4 LAS - Befestigung für Rohr 
 Aussenwand montieren. 
5 Senkrechte LAS-Rohre sowie 
 Kaminabschluss aufstecken und 
 mit Klemmbändern dicht 
 verbinden. 

Montageanleitung 
1 Mauerdurchführung im Mauer- 
 durchbruch einbauen. 
2 Mauerkonsole Edelstahl und 
 LAS - Aussenwandbogen 
 montieren. 

Kamin-Set “D” für LAS - Abgassystem ø 80/125 mm 
Abgas- und Zuluftleitung mit Doppelrohr an Fassade über Dach geführt 

 
3 LAS Kondensatabscheider sowie 
 waagerechte LAS-Rohre montieren 
 und mit Klemmbändern dicht 
 verbinden. 

 
4 LAS - Befestigung für Rohr 
 Aussenwand montieren. 
5 Senkrechte LAS-Rohre sowie 
 Kaminabschluss aufstecken und 
 mit Klemmbändern dicht 
 verbinden. 

Kamin-Set “E” für LAS - Abgassystem ø 80/125 mm 
Abgas- und Zuluftleitung mit Doppelrohr an Fassade über Dach geführt 

Art.-Nr. 
 
MG10474 
MG10425 
MG10489 
MG10485 
MG10487 
MG10492 

 

 
Legende 
1 LAS - Kondensatabscheider 
2 Syphon PP 
3 Mauerdurchführung 
4 Mauerkonsole Edelstahl 
5 LAS - Bogen Aussenwand 
6 Kaminabschluss 
 
 
Bemerkungen 
Der Zulufteintritt erfolgt im Kaminabschluss. 
Das Aussenrohr auf der Fassade dient als Zuluftleitung 
und als Schutzrohr. 

Art.-Nr. 
 
MG10474 
MG10425 
MG10489 
MG10485 
MG10486 
MG10491 

Montageanleitung 
1 Mauerdurchführung im Mauer- 
 durchbruch einbauen. 
2 Mauerkonsole Edelstahl und 
 LAS - Aussenwandbogen 
 montieren. 



Abgassystem LAS aus PPs 
 
 
 
Montage Abgassystem LAS aus PPs 
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Legende 
1 Schrägdachpfanne 
2 Dachdurchführung 
 
 
Bemerkungen 
Der Zulufteintritt erfolgt im Abschluss der Dachdurchführung. 
Das Aussenrohr dient als Zuluftleitung. Über Dach ist 
zusätzlich ein Schutzrohr vorhanden. 

Allgemeine Montagehinweise 
Die waagerechten Abgasleitungen 
sollen mit mindestens 3° Gefälle zum 
Kessel verlegt werden (entspricht 
5cm/m). Zwischen dem T-Stück und 
dem LAS Rohr 500 mm kürzbar muss 
ein LAS - Kondensatabscheider 
montiert werden. 
Dieser ist Bestandteil der Kamin- 
Sets C-E. Bei der senkrechten Dach- 
durchführung und Leitungslängen 
bis 4 m ist kein Kondensatabscheider 
vorzusehen. Gekürzte Rohre vor dem 
Zusammenbau entgraten! 

 
Die Dichtungen müssen in der Regel 
nicht geschmiert werden. Sollte 
trotzdem ein Schmieren nötig sein, 
darf nur ein geeignetes Gleitmittel 
verwendet werden (auf keinen Fall 
Silikonspray). Die Muffen der Abgas- 
leitung müssen in Strömungsrichtung 
zeigen. 

Montageanleitung 
1 Schrägdachpfanne beim Dach- 
 durchbruch einbauen. 
2 Anschluss-Set “A” und samt 
 Revisions - T-Stück montieren 
 und mit Klemmbändern dicht 
 verbinden. 
3 LAS-Rohre aufstecken und mit 
 Klemmbändern dicht verbinden. 
4 Dachdurchführung auf LAS-Rohr 
 sowie Schrägdachpfanne auf- 
 stecken und mit Klemmbändern 
 dicht verbinden. 

Kamin-Set “F” für LAS - Abgassystem ø 80/125 mm 
Abgas- und Zuluftleitung mit Doppelrohr senkrecht über Dach geführt 

Art.-Nr. 
 
G10493 
MG10495 



Abgaszubehör LAS Junkers 
 
 
 
Bauteile / Zubehör 
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Art.-Nr. 
 
 
JU12993 
JU13102 
 
JU13100 
JU13101 
JU13099 
JU13095 
JU13096 
JU13097 
JU13094 
JU13098 
JU13103 
 
 
 
 
 
 
 
 
JU12989 

 
Abgas-Zuluftführung über Dach oder Fassade 
 
AZ 236  Adapter mit Messöffnung (obligatorisch) 
AZ 184  Horizontale Wanddurchführung 1000 mm, 
   inkl. Doppelrohrbogen 
AZ 186  Dachdurchführung vertikal 1500 mm 
AZ 187  Verlängerung mit Prüföffnung 
AZ 190  Verlängerung 500 mm 
AZ 178  Verlängerung 1000 mm 
AZ 179  Verlängerung 1500 mm  
AZ 180  Verlängerung 2000 mm 
AZ 135  Doppelrohrbogen 90° 
AZ 201  Doppelrohrbogen 45° (2 Stück) 
AZ 270  Kondensatablauf inkl. Syphon und Schlauch 
 
 
 
 
 
 
 
 
Getrennter Abgas-Zuluftanschluss ø 80 mm 
für WR 325-5 AME 

Zubehör zu Junkers 
Gas-Warmwasserthermen WR 325-5 AME 
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Abgaszubehör LAS Junkers 
 
 
 
Abmessungen / Leitungslängen 

16 

A 700 

B 925 

L max. 3000 

Bemerkungen 
Bei Einbau von Richtungsänderungen 
beachten: 
- 1 Doppelrohrbogen 90° = 0,8 m 
 Doppelrohr 
- Kernlochbohrung ø 112 mm 

    

Abgas-/ Zuluftführung       Abgas-/ Zuluftführung 
senkrecht über Dach       waagerecht über Fassade 



Abgassystem aus PPs 
 
Beschreibung 
Ausschreibungstext 
Technische Daten 
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Abgasleitungen aus stabilisiertem 
Polypropylen (PPs) für Abgas- 
temperaturen bis 120°C, 
VKF-Nr. Z 10648 
 
Beschreibung 
Die Abgasanlage besteht aus dem 
hochwertigen Kunststoff Polypropylen 
und ist für Öl-und Gaskessel mit 
Abgastemperaturen bis 120°C 
zugelassen. Die Bauteile wurden 
speziell für diese Anwendung 
entwickelt und werden mit Steckmuffen 
verbunden. 
 
Die hochwertigen Dichtungselemente 
garantieren einen absolut sicheren 
Betrieb der Anlage. Das Steckmuffen- 
system und das geringe Gewicht der 
Bauteile ermöglichen eine schnelle 
und einfache Montage. 

Ausschreibungstext 
ELCO Abgasleitung aus stabilisiertem 
Polypropylen (PPs) zum Einbau in 
einen längsbelüfteten Schacht. Die  
Abgasleitung ist ein industriell vorge- 
fertigtes gas- und kondensatdichtes 
Rohrsystem in Elementbauweise. 
Sie ist von der VKF zur Ableitung von 
Abgasen aus Öl- und Gasheizkesseln 
mit Abgastemperaturen bis 120°C 
zugelassen, VKF-Nr. Z 10648. 
Sämtliche Rohre und Formteile aus 
Polypropylen sind mit dem Kenn- 
zeichen des Herstellwerks und der 
Zulassungsnummer versehen. 
 
Die Verbindung der Bauteile 
erfolgt durch Steckmuffen mit Lippen- 
dichtungen aus Silikongummi. 

Technische Daten 

Nennweite  DN 80 DN 100 

Werkstoff  Polypropylen stabilisiert PPs  

Temperatur max. °C 120  

Aussendurchmesser mm 80 100 

Wandstärke mm 2.0  

Gewicht kg/m 0.55 0.97 

statischer Überdruck max. Pa 200  

Wärmedurchlasswiderstand m2K/N 0.00  



Abgassystem aus PPs 
 
 
 
Aufbau der Abgasanlagen 

18 

  

Legende 
1 Mauerdurchführung 
2 Auflageschiene zu Stützbogen 
3 Bogen mit Stützfuss 
4 Kaminschacht - Abstandhalter 
5 Kaminschachtabdeckung 
6 Aufsatz mit Hinterlüftung 
7 Klemmband mit Dichtung 

Legende 
1 Konz. Längenausgleichstück 
2 Kaminanschlussplatte 
3 Auflageschiene zu Stützbogen 
4 Bogen mit Stützfuss 
5 Kaminschacht - Abstandhalter 
6 Kaminschachtabdeckung 
7 Aufsatz mit Hinterlüftung 
8 Klemmband mit Dichtung 

Hinterlüftung mit Zuluft Hinterlüftung mit Raumluft 



Abgassystem aus PPs 
 
 
 
Bauteile / Abmessungen 
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Art.-Nr. 
 
 
 
 
MG10402 
MG10502 
MG10403 
MG10503 
MG10405 
MG10505 
MG10407 
MG10507 
 
 
 
 
 
MG10401 
 
 
 
 
 
MG10409 
MG10509 
 
 
 
 
MG10404 
 
 
 
 
 
 
MG10410 
MG10510 
 
 
 
 
 
MG10412 
MG10512 
 
 
 
 
 
MG10415 
MG10515 
 
 
 
 
 
MG10417 
MG10517 
MG105160 

 
 
Abgasrohr 
L1      Länge    Durchmesser 
 
  200 mm      250 mm     80 mm 
           100 mm 
  450 mm      500 mm     80 mm 
           100 mm 
  950 mm    1000 mm     80 mm 
           100 mm 
1950 mm    2000 mm     80 mm 
           100 mm 
 
 
Ausgleichsrohr 
L1      Länge    Durchmesser 
 
240 - 350 mm   290 - 400 mm    80 mm 
 
 
Abgasrohr mit Messöffnung  
L1   L2    Länge   Durchmesser 
 
200 mm  270 mm   250 mm     80 mm 
200 mm  270 mm   250 mm   100 mm 
 
Abgasrohr mit Messöffnung THR  
L1   L2    Länge   Durchmesser 
 
405 mm  270 mm   455 mm     80 mm 
 
 
 
Bogen 15° 
L1   L2        Durchmesser 
 
61 mm  11 mm         80 mm 
92 mm  42 mm       100 mm 
 
 
Bogen 45° 
L1   L2        Durchmesser 
 
  72 mm  22 mm         80 mm 
106 mm  56 mm       100 mm 
 
 
Bogen 87.5° 
L1   L2        Durchmesser 
 
  95 mm    45 mm         80 mm 
195 mm  145 mm       100 mm 
 
 
Bogen 87.5°  mit Stützfuss 
L1   L2    L3    Durchmesser 
 
  95 mm    45 mm   85 mm     80 mm 
195 mm  145 mm   90 mm   100 mm 
195 mm  145 mm   90 mm     80 - 100 mm 

  L1 

 
L1 

 

 

  

L1
 

L2
 

 

 

 

 

L1
 

L2
 

 
 

 
  

L1
 

L2 

L1
 

 L2 

 

 

L2 

L1
 

L3
 



Abgassystem aus PPs 
 
 
 
Bauteile / Abmessungen 
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Art.-Nr. 
 
 
 
MG10522 
 
 
 
 
MG10423 
MG10523 
 
 
 
 
MG10426 
MG10524 
 
 
 
MG10425 
 
 
 
 
 
MG10427 
MG10528 
SB41163 
 
 
 
 
MG10534 
 
SB41063 
 
 
 
 
MG10430 
MG10530 
 
 
MG10420 
MG10520 
 
 
MG10421 
MG10521 
 
 
 
MG10431 
MG10531 
 
 
MG10418 
 
 
MG10419 

 
T-Stück 87.5° 
L1    L2    L3   Durchmesser 
 
245 mm   133 mm   60 mm  100 mm 
 
T-Stück 87.5° mit Revisionsöffnung 
L1    L2    L3   Durchmesser 
 
200 mm   100 mm   50 mm    80 mm 
245 mm   133 mm   60 mm  100 mm 
 
Kondensatabscheider senkrecht / waagrecht 
L1    L2    L3   Durchmesser 
 
200 mm   100 mm   50 mm    80 mm 
245 mm   133 mm   60 mm  100 mm 
 
Syphon PP ø 32 - 40 
L1 
 
268 mm 
 
Erweiterung 
        DN   Durchmesser 
 
          70     80 mm 
             80 mm-100 mm 
        100     ø 80 mm 
 
Reduzierung 
        DN   Durchmesser 
 
        100   100 mm  
           mit Messöffnung 
          70     80 mm 
 
Mauerdurchführung 
           Durchmesser 
 
             80 mm 
           100 mm 
 
Kaminschacht - Abstandhalter 
             80 mm 
           100 mm 
 
Rohrschelle 
             80 mm 
           100 mm 
 
Kaminschachtabdeckung 
inkl. Aufsatz mit Hinterlüftung 
             80 mm 
           100 mm 
 
 
Auflageschiene zu Stützbogen 
 
 
Stützkonsole (285 - 450mm) 

  
 

 

L1 

L2 

L3
 

 
  

 

L1 

L2 

L3
 

 ø 32 

 

10
0 



Abgassystem aus PPs 
 
 
 
Montage Abgassystem PPs 
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runder Querschnitt 

quadratischer Querschnitt 

Ø 

A 

Mindestquerschnitte des Kaminschachtes 
mit rundem / quadratischem Querschnitt 

Senkrechte Leitung montieren 
siehe Abbildungen auf Seite 22 
1 Lage der Montageöffnung im 
 Schacht festlegen; das Gefälle 
 der Abgasleitung vom Schacht 
 zum Kessel muss mindestens 
 3° betragen (entspricht 5 cm/m1 ). 
2 Öffnung im Schacht so ausführen, 
 dass Schutzrohr und Auflage- 
 schiene eingemauert werden 
 können. 
3 An der Innenseite des Schachtes 
 eine Bohrung von 10 mm 
 anbringen. 
4 Auflageschiene einsetzen und 
 Bolzen für den Stützbogen 
 zentrieren. 
5 Schutzrohr auf Mauerstärke 
 kürzen, auf die Auflageschiene 
 legen und einmauern. 
6 Einbaulänge des Abgasrohres 
 vom Stützbogen zur Vorderseite 
 des Schachtmauer bestimmen; 
 es soll:  
 - bei Hinterlüftung mit Raumluft 
  das Abgasrohr mindestens 
  60 mm herausragen. 
 - bei Hinterlüftung mit Zuluft 
  das Abgasrohr genau 90 mm 
  herausragen. 

 
7 Kaminanschlussplatte montieren 
8 Gesamtlänge B bestimmen. 
9 Mit dem am Stützbogen 
 befestigten Montageseil kann die 
 Abgasleitung Stück für Stück in 
 den Schacht abgelassen werden. 
 Alle 2-3 m und an jedem Form- 
 stück einen Satz Abstandhalter 
 (2 Stück) anbringen. 
 Die Kunststoffabstandhalter auf 
 Schachtmass kürzen! (Umbiegen 
 oder Ablängen möglich). 
10 Rohre mit den Muffen nach oben 
 ausrichten. 
11 Stützbogen auf dem Bolzen der 
 Auflageschiene aufliegen lassen 
 und Seil lösen. 

Erforderliche Hilfsmittel 
Seil zum Ablassen des Abgassystems 
im Schacht (Länge: Kaminhöhe plus 
ca. 2 Meter). 
 
Säge zum Ablängen und Feile zum 
Anfasen der Rohre. 
 
Bohrmaschine zum Befestigen der 
Auflageschiene / Stützkonsole, der 
Mauerdurchführung und der 
Kaminschacht -Abdeckung. 

Rohrdimension 

ø mm ø mm Seitenlänge A 
mm 

80 
100 

125 
145 

125 
145 

Kaminschacht  

Rohrdimension 
ø mm 

Montageöffnung 
ø mm 

80 
100 

155 
155 

Mindestgrössen der Montageöffnung 



Abgassystem aus PPs 
 
 
 
Montage Abgassystem PPs 

22 

Schachtabdeckung montieren 
1 Abgasrohrstück ohne Muffe 
 einsezen. 
2 Schachtabdeckung montieren. 
3 Stahldraht (Sicherung gegen 
 Herunterfallen) über das Abgasrohr 
 schieben. 
4 Aufsatz mit Hinterlüftung 
 montieren. 
5 Klemmband mit Dichtung 
 aufsetzen. 

Legende 
1 Auflageschiene zu Stützbogen 
2 Bolzen 
3 Montageseil 
4 Bogen mit Stützfuss 
5 Kaminschachtabdeckung 
6 Stahldraht (Sicherung) 
7 Aufsatz mit Hinterlüftung 
8 Klemmband mit Dichtung 

Allgemeine Montagehinweise 
Gekürzte Rohre vor der Verwedung 
entgraten. Formstücke und Rohre beim 
Zusammensetzen leicht drehen. Sitz 
der Dichtungen in allen Muffen 
kontrollieren. Ausschliesslich die 
mitgelieferten Spezialdichtungen 
verwenden. 
 
Die Lippendichtungen müssen in der 
Regel nicht geschmiert werden. 
Sollte trotzdem ein Schmieren nötig 
sein, darf nur ein Spezialfett ver- 
wendet werden (auf keinen Fall 
Silikonspray). 
 
 
Achtung 
Die Muffen der Abgasleitung müssen 
in Strömungsrichtung zeigen. Das 
Gefälle der Abgasleitung vom Schacht 
zum Kessel muss mindestens 3° 
betragen (entspricht 5 cm/m1) 

Schachtabdeckung 

Montageöffnung 

Senkrechte Leitung 

Verbindungsleitung montieren 
1 Kesselanschlussstück am 
 Kesselstutzen montieren. 
2 T-Stück mit Revisionsöffnung so 
 einsetzen, dass der Bogen mit 
 Stützfuss überprüft werden kann. 
3 Möglichst wenig Bögen einbauen. 
4 Kondensatabscheider und Sifon 
 möglichst nahe am Kessel in den 
 waagrechten Teil der Abgasleitung 
 einbauen. 
5 Die Verbindungsleitung muss für 
 die Kontrolle demontierbar sein. 



Abgasrohrmaterial aus Alu 
 
 
 
Bauteile / Abmessungen 
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Art.-Nr. 
 
 
 
CO43007 
CO43008 
CO43009 
CO43010 
CO43011 
CO43013 
CO43015 
CO43018 
CO43020 
 
 
 
 
 
CO43207 
CO43208 
CO43209 
CO43210 
CO43211 
CO43213 
CO43215 
CO43218 
CO43220 
 
 
 
 
CO43307 
CO43308 
CO43309 
CO43310 
CO43311 
CO43313 
CO43315 
CO43318 
CO43320 
 
 
 
 
 
 
CO43407 
CO43408 
CO43409 
CO43410 
CO43411 
CO43413 
CO43415 
CO43418 
CO43420 

 
Rohr Alu, Länge 1000 mm 
           Durchmesser 
 
             70 mm 
             80 mm 
             90 mm 
           100 mm 
           110 mm 
           130 mm 
           150 mm 
           180 mm 
           200 mm 
 
 
Rohr Alu, Länge 500 mm 
           Durchmesser 
 
             70 mm 
             80 mm 
             90 mm 
           100 mm 
           110 mm 
           130 mm 
           150 mm 
           180 mm 
           200 mm 
 
 
Rohr Alu, Länge 250 mm 
           Durchmesser 
 
             70 mm 
             80 mm 
             90 mm 
           100 mm 
           110 mm 
           130 mm 
           150 mm 
           180 mm 
           200 mm 
 
 
Bogen Alu 90° 
L           Durchmesser 
 
140 mm            70 mm 
150 mm            80 mm 
160 mm            90 mm 
170 mm          100 mm 
180 mm          110 mm 
200 mm          130 mm 
220 mm          150 mm 
250 mm          180 mm 
270 mm          200 mm 
 
 
Einstecktiefe ca. 50 mm 

Abgasrohrmaterial aus Aluminium, dünnwandig ø 70 - 200 mm 

ø 



Abgasrohrmaterial aus Alu 
 
 
 
Bauteile / Abmessungen 

Art.-Nr. 
 
 
 
CO43507 
CO43508 
CO43509 
CO43510 
CO43511 
CO43513 
CO43515 
CO43518 
CO43520 
 
 
 
 
 
CO43613 
CO43615 
CO43618 
CO 43620 
 
 
 
 
CO43627 
 
 
 
 
 
CO 43.628 
CO 43.631 
CO 43.643 
CO 43.642 
CO 43.644 
CO 43.632 
CO 43.633 
CO 43.634 
CO 43.629 
CO 43.630 
CO 43.635 
CO 43.636 
CO 43.637 
CO 43.638 
CO 43.639 
CO 43.640 
CO 43.645 
CO 43.646 
CO 43.647 
CO 43.648 
CO 43.649 
CO 43.603 
CO 43.650 

 
Bogen Alu 45° 
L           Durchmesser 
 
100 mm            70 mm 
105 mm            80 mm 
105 mm            90 mm 
110 mm          100 mm 
115 mm          110 mm 
125 mm          130 mm 
130 mm          150 mm 
145 mm          180 mm 
155 mm          200 mm 
 
 
T-Stück Alu 45° 
L1   L2    L3    Durchmesser 
 
330 mm  100 mm   250 mm   130 mm 
330 mm  130 mm   280 mm   150 mm 
500 mm  120 mm   310 mm   180 mm 
500 mm  110 mm   340 mm   200 mm 
 
 
Erweiterung Alu 
 
D1 60   D2 70 
 
 
Reduktion Alu 
L1   L2    D1    D2 
 
190 mm  80 mm     60 mm     80 mm 
160 mm  70 mm     70 mm     80 mm 
160 mm  70 mm     70 mm     90 mm 
120 mm  25 mm     80 mm     90 mm 
160 mm  70 mm     80 mm   100 mm 
160 mm  60 mm     80 mm   130 mm 
180 mm  80 mm     80 mm   150 mm 
160 mm  60 mm     90 mm   100 mm 
160 mm  60 mm     90 mm   130 mm 
170 mm  70 mm     90 mm   150 mm 
125 mm  25 mm   100 mm   110 mm 
145 mm  45 mm   100 mm   130 mm 
165 mm  65 mm   100 mm   150 mm 
135 mm  35 mm   110 mm   130 mm 
150 mm  50 mm   110 mm   150 mm 
190 mm  70 mm   120 mm   130 mm 
160 mm  60 mm   130 mm   150 mm 
160 mm  60 mm   130 mm   180 mm 
185 mm  85 mm   130 mm   200 mm 
160 mm  60 mm   150 mm   180 mm 
160 mm  60 mm   150 mm   200 mm 
160 mm  60 mm   160 mm   180 mm 
160 mm  60 mm   180 mm   200 mm 
 
 
Einstecktiefe ca. 50 mm 

ø 

ø 

D2 

D1 
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Abgasrohrmaterial aus Alu 
 
 
Bauteile / Abmessungen 
Einbauhinweise 

Art.-Nr. 
 
 
 
CO43668 
CO43660 
CO43669 
CO43661 
CO43662 
CO43664 
CO43665 
CO43666 
 
 
 
 
 
CO43694 
CO43681 
CO43693 
CO43682 
CO43683 
CO43685 
CO43686 
CO43687 
 
 
 
 
 
CO43807 
CO43808 
CO43809 
CO43810 
CO43811 
CO43813 
CO43815 
CO43818 
CO43820 
 
 
 
550534 

 
Bride Alu 
           Durchmesser 
 
             70 mm 
             80 mm 
             90 mm 
           100 mm 
           110 mm 
           130 mm 
           150 mm 
           180 mm 
 
 
Futterrohr doppelt Alu 
D     L      Durchmesser 
 
  85 mm    115 mm       70 mm 
  95 mm    115 mm       80 mm 
100 mm    115 mm       90 mm 
120 mm    115 mm     100 mm 
140 mm    120 mm     110 mm 
150 mm    120 mm     130 mm 
170 mm    120 mm     150 mm 
200 mm    120 mm     180 mm 
 
 
Rosette Alu 
D1           Durchmesser 
 
170 mm            70 mm 
155 mm            80 mm 
195 mm            90 mm 
195 mm          100 mm 
195 mm          110 mm 
235 mm          130 mm 
235 mm          150 mm 
295 mm          180 mm 
295 mm          200 mm 
 
 
Alu-Klebeband 
Rolle à 50 m  Breite 50 mm 

ø 

 ø
 

Achtung 
Leitungen immer mit Steigung zum 
Kamin montieren. 

 Einbauhinweise 
Die aus dünnwandigen Aluminiumblech 
gefertigten Rohre und Bauteile besitzen 
Muffen und Einsteckenden. 
Durch einfaches Zusammenstecken 
sind sie in kürzester Zeit montiert. 
Trotz ihres geringen Gewichts sollen 
die Leitungen solide befestigt werden. 
Bei waagerechten oder aufsteigenden 
Leitungen kann sich Kondensat bilden. 
Die Verbindungsstellen sollen hierbei 
mit Alu - Klebeband abgedeckt werden. 
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Zuluftrohre aus Aluminium 
 
 
 
Bauteile / Abmessungen 

Art.-Nr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JU13002 
JU13003 
JU13004 
 
 
 
 
 
JU13008 
 
 
 
 
 
 
 
JU13014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JU13005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JU13007 

 
Rohr- und Muffenmasse 
D1    D2    D3 
 
80 mm   82 mm   90 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rohr mit Muffe 
L           Durchmesser 
 
250 mm            80 mm 
500 mm            80 mm 
1000 mm           80 mm 
 
 
Kontroll- und Ausgleichsstück 
L1           Durchmesser 
 
265 - 360 mm          80 mm 
 
 
 
 
Bogen 45° 
L1    L2       Durchmesser 
 
72 mm   72 mm        80 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogen 90° 
L1    L2       Durchmesser 
 
95 mm   95 mm        80 mm 
 
 
 
 
 
 
Schutzgitter 
L           Durchmesser 
 
83 mm            80 mm 

Zuluftrohre aus Aluminium dickwandig ø 80 mm 

26 

L 



Neutralisationsboxen 
 
 
 
SK-1 / Grosse Neutrabox 
 
 
Neutralisationsbox SK 1 inkl. 6 Liter Granulat 
geeignet für Kesselleistungen bis 50 kW 
 
Neutralisationsbox SK 1 mit Kondensatpumpe, inkl. 3 Liter Granulat 
geeignet für Kesselleistungen bis 25 kW 
 
Neutralisationsbox gross, inkl. 20 Liter Granulat, 
geeignet für Kesselleistungen bis 200 kW 
3 Liter Granulat - Nachfüllset 
10 Liter Granulat - Nachfüllset 

Kalksteingemisch und reagiert mit dem 
schwach sauren Kondensat, wobei es 
sich zum grössten Teil auflöst. 
 
 
Neutralisationsleistung 
Die Granulatfüllung der Box SK-1 ist 
ausreichend für ca. 50 kW Kessel- 
leistung und ist dabei nach etwa einem 
Jahr aufgebraucht. Bei geringerer 
Kesselleistung verlängert sich die 
Funktionsfähigkeit entsprechend. Die 
grosse Neutrabox ist für Kessel- 
leistungen bis max. 200 kW geeignet. 
 
 
Wartung 
Die Funktionsfähigkeit der Neutrali- 
sationsbox kann mit einem Test- 
stäbchen (Universalindikator pH 0-14) 
problemlos überprüft werden. Die 
Farbreaktion zeigt den Verbrauch des 
Granulats an. Ergibt sich nach der 

Farbtabelle ein kleinerer pH - Wert 
als 6, sollte das noch vorhandene 
Granulat kräftig umgerührt werden 
um es wieder zu aktivieren. Dieser  
Vorgang kann mehrfach wiederholt 
werden, bis das Granulat seine 
Funktionsfähigkeit vollständig verloren 
hat und ausgetauscht werden muss. 
 
 
Legende 
1 Kondensateinlauf DN 40 
2 Trennwand mit Öffnung unterhalb 
 Siebeinsatz 
3 Abnehmbarer Deckel 
4 Kondensatablauf / Schlauchan- 
 schluss ø 20 - 22 mm 
5 Granulatfüllung 
6 Siebeinsatz 

Beschreibung 
Die Neutralisationsbox dient zur Neu- 
tralisation von schwach saurem 
Kondensat aus modernen Heizungs- 
anlagen und Abgasleitungen. Sie 
besteht aus einem rechteckigen 
Kunststoffbehälter mit ca. 5 bzw. 
25 Liter Fassungsvermögen. Die Box 
kann auf den Boden gestellt oder 
montiert werden. Die kompakte 
Bauweise der Box ermöglicht den 
Einbau in Kesselnähe. 
 
 
Funktion 
Das Kondensat wird über eine Öffnung 
im Deckel in die 1. Kammer geleitet 
und über einen Siebeinsatz am Boden 
der Box in die 2. Kammer geführt. 
Dort steigt das Wasser nach oben und 
fliesst in die Kanalisation. Das Granulat 
in den Kammern besteht aus einem 

Neutrabox SK-1 Grosse Neutrabox 

 
 
1  2   3 

4 
 
5 
 
6 

244 x 180 

 

17
0 

20
0 

3 

4 

1 

Art.-Nr. 
 
SB41459 
 
 
SB41457 
 
 
AA 490920 
 
SB41458 
AA49091 
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Neutralisationsboxen 
 
 
SK-1 / Grosse Neutrabox 
SK-1 mit Kondensatpumpe 

Legende 
1 Bundmutter 
2 Flachdichtung 
3 Behälterwand 
4 Unterlegscheibe 
5 Schlauchtülle 

Montagevorbereitung 
- Die vorgeformte Einlauföffnung 
 (ø 40 mm) im Behälterdeckel mit 
 scharfem Messer aufschneiden. 
- Die vorgeformte Ablauföffnung in 
 der Behälterwand ausschneiden 
 (Achtung: richtige Seite beachten). 
- Ablaufschlauchtülle mit Dichtung 
 montieren. 
- Siebeinsätze auf die Bodenstege 
 des Behälters legen und Granulat 
 einfüllen. 
 
 
Montage 
- Die Box kann sowohl auf den 
 Boden gestellt, als auch an eine 
 Wand montiert werden (Wand- 
 haken und Dübel liegen bei). 
- Bei der Wandmontage wird die 
 Box an den an der Rückwand 
 befindlichen Ösen in die Wand- 
 haken eingehängt. (auf waag- 
 rechte Montage achten) 
- Die Kondensatleitung vom Kessel 
 bzw. Abgasanlage (siphoniert) 
 zur Neutralisationsbox verlegen 
 und ca. 4 - 5 cm in Behälterdeckel 
 einstecken. 
- Anschluss an die Kanalisation her- 
 stellen und mit Ablaufschlauch- 
 tülle verbinden (Knickstellen im  
 Ablaufschlauch vermeiden). 

1       2           3         2       4          5 

Ablaufschlauchtülle 

Technische Daten 

Förderhöhe max. 15 m 

Fördermenge max. 10 l/h 

Fassungsvermögen max. 6 l 

Neutralisation bis 25 kW 

Das Neutralisationsgranulat reicht für ca. 14 Monate 

Spannung 230 V/50 Hz 

Leistung 40 Watt 

Umschaltkontakt Relais 10 A/250 V 

Verpackung (Länge x Breite x Höhe) 26.5 x 18.5 x 27 cm 

Gewicht 3.2 kg 

Neutralisationsbox 
SK-1 mit Kondensatpumpe 
 
Beschreibung 
Das Kondensatfördersystem ist für 
den Einsatz in der Brennwerttechnik 
bestimmt. Alle Komponenten wie 
Behälter, Filterung, Steuerung, 
Pumpe, Befestigungsmaterial und 
Granulatfüllung für Neutralisation 
sind optimal aufeinander abgestimmt. 
Es bietet höchste Betriebssicherheit 
für wartungsfrien Dauereinsatz sowie 
eine umweltgerechte Entsorgung. 
 
 
Funktion 
Das Fördersystem ist mit 2 seperat 
arbeitenden Schwimmern ausgestattet. 
Der Arbeitsschwimmer schaltet die 
Pumpe füllstandsabhängig ein und  
aus. Der Alarmschwimmer schaltet 
den Ruhekontakt potentialfrei um. 
Siehe hierzu Anschlussbeispiel für 
den potentialfreien Kontakt. 
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Neutralisationsboxen 
 
 
 
SK-1 mit Kondensatpumpe 

Legende 
1 Kondensateinlauf 
2 Trennwand mit Öffnung unterhalb 
 Siebeinsatz 
3 Filter 
4 Granulatfüllung 
5 Siebeinsatz mit Filtereinlage 
6 Schwimmer 
7 Alarmschwimmer 
8 Netzkabel Länge 1 m 
9 Kondensatablaufschlauch Länge 
 20 cm mit Schlauchnippel für  
 PVC Schlauch 
 
 
Montage 
Die Neutralisationsanlage lässt sich mit 
wenigen Handgriffen montieren und in 
Betrieb nehmen. 
 
1 Das Neutralisationsgranulat wird 
 in der Neutralisationsbox verpackt 
 angeliefert. Entleeren Sie den 
 Inhalt des Beutels in die gleiche 
 Kammer. 
2 Setzen Sie den Deckel, mit dem 
 Schwimmer auf die freie Seite, auf 
 den Behälter. 
3 In die Öffnung (ø 40 mm) im 
 Deckel wird das Kondensat mit 
 einem Rohr oder Schlauch 
 eingeleitet. 
4 Schliessen Sie nun den PVC - 
 Schlauch 6mm an den Schlauch- 
 nippel druckseitig an. 
 Bitte beachten Sie die zulässigen 
 Förderhöhen im Leistungs- 
 diagramm. 
5 Zuletzt wird der Netzanschluss 
 vorgenommen. 

 

 

2 
 
3 
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Leistungs- und Schalldruckdiagramm 

Lampe leuchtet bei 
Störung Netzspannung 
230 V AC 

Gerät schaltet bei 
Störung ab 
potentialfreier Kontakt 
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Abgasklappen / Zugbegrenzer 
 
 
 
Thermische Abgasklappen 

Art.-Nr. 
 
 
KW44009 
KW44011 
KW44012 
 
 
 
 
 
KW44106 
KW44108 
KW44109 
 
 
 
 
 
KW44111 
KW44112 
KW44113 
 
 
 
 
 
170494 
 
 
 
 
 
KW44105 

Typ      Baulänge   Durchmesser 
 
für Gas-Durchlauferhitzer 
GWR 90 N    130 mm      90 mm 
GWR 110 N      70  mm   110 mm 
GWR 130 N      70  mm   130 mm 
 
 
 
 
für Gasheizöfen und Gas-Speicherwassererwärmer 
HOS 60       75 mm      60 mm 
HOS 80       80 mm      80 mm 
HOS 90       90 mm      90 mm 
 
 
 
 
für Gasheizöfen und Gas-Speicherwassererwärmer 
HKS 110      90 mm    110 mm 
HKS 120      90 mm    120 mm 
HKS 130      90 mm    130 mm 
 
 
 
 
für Einbau in Gasheizöfen palma 
HOK 80 J      50 mm      80 mm 
 
 
 
 
für Gas-Speicherwassererwärmer GS 117-192 E 
HOK 80       50 mm      80 mm 
 
 
 
 
Bemerkung 
Montageanleitungen siehe Seiten 31 + 32 

Thermisch gelenklose Abgasklappen 
- ermöglichen den Anschluss an 
 gemischtbelegte Kamine 
- verhindern Zugstörungen und 
 Geräuschübertragungen 
- arbeiten automatisch und 
 wartungsfrei 
- können leicht in bestehende 
 Anlagen eingebaut werden 
- sind von hoher Qualität 

 Abgasklappen thermisch gesteuert 
bewegen sich gelenklos und arbeiten 
reibungsfrei. Die Abgase können den 
korrosionsgeschützten Bimetall- 
Steuerkörper nicht zerstören. 

GWR 

HOS 

HKS 

HOK 
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Abgasklappen / Zugbegrenzer 
 
 
 
Thermische Abgasklappen 

Abgasklappe GWR + HKS 
Steg der thermischen Klappe mit 
Bimetall-Steuerkörper und Absperr- 
scheiben in geöffnetem Zustand. 
Die Absperrscheiben bewegen sich 
gelenklos um die Auflagekante des 
Quersteges. 
 
 
 
 
Abgasklappe HOS + HOK 
Bimetall-Steuerkörper und gleichzeitig 
Absperrelemente der thermischen 
Klappe. Die eingesetzten Messingteile 
arbeiten als Schwingtilger bei hohem 
Kaminzug oder Windanfall. 
 
 
 
 
 
 
Abgasklappe GWR 
(Klappe geschlossen) 
 
Bemerkung 
Beim Einbau der Abgasklappe den 
Pfeil für die Abgasrichtung beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
Abgasklappe GWR 
(Klappe offen) 
 
Legende 
1 Abgasrohr 
2 Abgasklappe GWR 
3 Abgasstutzen 
4 Strömungssicherung 

Anforderungen an thermisch 
gesteuerte Abgasklappen 
- geschlossen bis 50°C Abgastem- 
 peratur 
- Öffnungszeit bei Prüfbedingungen 
 und Nennleistung max. 10 sec. 
- Strömungswiderstand < 2 Pa 
- mindestens zwei voneinander 
 unabhängig arbeitende Steuer- 
 systeme 
- möglichst geräuscharmer Betrieb 
 bei hohem Kaminzug oder Wind- 
 anfall 
- robuste und gegen Verschmutzung 
 weitgehend unanfällige Bauweise 
 
 
Besondere Merkmale der 
thermischen Abgasklappen 
- Öffnungsbeginn ab ca. 50° C  
 Abgastemperatur 
- sehr kurze Öffnungszeiten bei 
 geringem Strömungswiderstand 
- sichere Funktion durch 
 mehrteiliges Absperrteil mit 
 eigenem Steuersystem 
- keine störenden Geräusche bei 
 hohem Auftrieb 
- korrosionsbeständig durch Edel- 
 stahl und Bimetall mit Ober- 
 flächenschutz 

 

 
Der aus dem Klappengehäuse heraus- 
ragende Steg darf nicht an Einbauten 
in Strömungsrichtung anstehen. Nur 
dann ist eine ungehinderte Bewegung 
der Absperrelemente gegeben. 

 
Das Abgasrohr wird über das Gehäuse 
der Abgasklappe gesteckt. Zur ein- 
fachen Montage kann das Abgasrohr 
etwas gekürzt und das Gehäuse der 
Abgasklappe als Schubstück 
verwendet werden. 

Montage der Abgasklappe GWR 
Die Abgasklappe GWR wird direkt in 
den Abgasstutzen der Strömungs- 
sicherung eingelegt, dass die wärme- 
empfindlichen Steuerelemente aus 
Bimetall (dem Abgasstrom entgegen- 
gerichtet) nach unten zeigen. Der 
erweiterte Teil der Abgasklappe muss 
sauber auf der Sicke oder auf dem Ring 
der Strömungssicherung aufliegen. 
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Abgasklappen / Zugbegrenzer 
 
 
 
Thermische Abgasklappen 

Legende 
1 Abgasrohr weites Teil 
2 Abgasklappe HKS 
3 Abgasstutzen 
4 Strömungssicherung 

Montage der Abgasklappe HKS 
Die Abgasklappe HKS wird direkt in den 
Abgasstutzen der Strömungssicherung 
so eingesetzt, dass die wärme- 
epfindlichen Steuerelemente aus 
Bimetall dem Abgasstrom entgegen- 
gerichtet sind. Der erweiterte Teil der 
Abgasklappe muss sauber aufliegen. 
 
Die Abgasklappe HKS kann wahlweise 
senkrecht oder waagerecht eingebaut 
werden. Bei waagerechter Montage ist 
die auf dem Gehäuse angegebene vor- 
geschriebene Einbaulage zu beachten. 
Der enge Teil des Klappengehäuses ist 
so ausgebildet, dass beide Seiten des 
Abgasrohres aufgeschoben werden 
können. 
Der weite Teil des Abgasrohres 
lässt sich dabei vollständig über das 
Gehäuse der Abgasklappe schieben, 
was einen besonders platzsparenden 
Einbau ergibt (Schubstück). 
 
Die Sicke am Gehäuse sorgt für einen 
sicheren Sitz der Abgasklappe und des 
Abgasrohres. 
 
 
Montage der Abgasklappen 
HOK + HKS 
Bei der Montage in einen senkrechten 
Abgasstutzen müssen die Abgas- 
klappen HOK + HOS mit dem engen 
Gehäuseende direkt in den Stutzen der 
Strömungssicherung so eingesetzt 
werden, dass sich die wärme- 
empfindlichen Absperrquadranten nach 
unten gegen den Abgasstrom öffnen. 
 
Die Strömungssicherung muss so aus- 
gebildet sein, dass die Tragelappen 
der Abgasklappe auf dem Anschlag für 
das Abgasrohr sauber aufliegen und 
sich die Absperrquadranten im 
erweiterten Raum der Strömungs- 
sicherung frei bewegen können. 
 
Das Abgasrohr wird soweit über das 
Gehäuse der Abgasklappe geschoben, 
bis es an den Tragelappen oder dem 
Abgasstutzen der Strömungssicherung 
ansteht. Falls notwendig, das Ende des 
Abgasrohres etwas aufweiten. 

Bemerkung 
Beim senkrechten Einbau der Abgas- 
klappe den Pfeil für die Abgasrichtung 
beachten. Bei der Montage in einen 
waagerechten Abgasstutzen ist die 
Einbaulage beliebig, d.h. das Abgas 
kann sowohl von der einen als auch 
von der anderen Richtung die 
Abgasklappe durchströmen. 

Abgasklappe HKS  
weites Abgasrohr 

Abgasklappe HKS 
enges Abgasrohr 

Bemerkung 
Beim Einbau der Abgasklappe den 
Pfeil für die Abgasrichtung und bei 
waagrechter Montage die vor- 
geschriebene Einbaulage beachten. 

Abgasklappen HOK + HOS 
Montage an Gasheizofen 

Abgasklappen HOK + HOS 
Montage an Gasspeicherwasser- 
erwärmer 
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Abgasklappen / Zugbegrenzer 
 
 
 
Motorabgasklappen 

Die Klappe unterbricht den Kaminzug 
und verringert damit die Stillstands- 
verluste. Eine automatische Absperr- 
klappe ist bei Gemischtbelegung des 
Kamins für das Gasgerät vor- 
geschrieben. 

 Motorabgasklappen, Typ MOK.., 230 V, 
für den Einbau in die Verbindungs- 
leitung von atmosphärischen 
Gaskesseln bzw. Heizkesseln mit 
Öl- oder Gasgebläsebrenner. 

Art.-Nr. 
 
 
KW44209 
KW44210 
KW44217 
KW44213 
KW44215 
KW44218 
KW44220 
KW44222 
KW44225 
KW44230 
 
 
 
KW44285 

 
Typ      Baulänge   Durchmesser 
 
MOK  90    150 mm      90 mm 
MOK 100    150 mm    100 mm 
MOK 110    150 mm    110 mm 
MOK 130    165 mm    130 mm 
MOK 150    175 mm    150 mm 
MOK 180    190 mm    180 mm 
MOK 200    200 mm    200 mm 
MOK 225    225 mm    225 mm 
MOK 250    250 mm    250 mm 
MOK 300    300 mm    300 mm 
 
 
 
Anschluss-Manschetten (Paar) 
Typ A1  für MOK 90 - MOK 250 
 
 
 
Auf Anfrage lieferbar: 
- MOK..AD(N) dichtschliessend 
 mit / ohne Nebenluftklappe 
- Doppelausführung ø 80/125 mm 
- INOX-Ausführung 

MOK.. 

MOK..AD 

MOK..ADN  

Legende 
1 Klappengehäuse 
2 Absperrscheibe 
4 Feststeller 
5 Befestigung Stellantrieb 
6 Motorhalteplatte 
7 Stellhebel 
25 Klappenwelle 
26 Wellenbuchse 
27 Isolierscheibe 

Motor - Abgasklappe MOK 
(ohne Stellantrieb) 
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Abgasklappen / Zugbegrenzer 
 
 
 
Motorabgasklappen 

 
 
 
Gasheizkessel atmosphärisch 
nach der Strömungssicherung 

 
 
 
Kessel mit Gebläsebrenner 
im Verbindungsstück 

Anordnung der Motorabgasklappe 
MOK 
 
Gasheizkessel atmosphärisch 
vor der Strömungssicherung 

Montage der Motorabgasklappe 
MOK 
Die Abgasklappen MOK dürfen nur in 
trockenen Räumen installiert werden. 
Der Einbau ist waagerecht oder senk- 
recht an jeder Stelle der Abgasleitung 
möglich. Abgasklappen über 250 mm 
Durchmesser müssen mit 
waagerechter Welle montiert werden. 
Wenn die Abgasleitung isoliert wird, 
soll die Isolierung im Bereich des 
Stellantriebes ausgespart sein, damit 
eine Luftzirkulation zur Motorkühlung 
möglich ist. 
 
Die Klappengehäuse sind steckbar. 
Mit einem weiten und einem engen 
Teil passen sie zu den handelsüblichen 
Abgasrohren. Die Typenreihen 
MOK...AD sowie MOK...ADN können 
auch mit Anschlussmanschetten 
montiert oder eingeschweisst werden. 
Hierzu wird aus dem Abgasrohr ein 
der Baulänge der Abgasklappe ent- 
sprechendes Stück herausgeschnitten. 
 
Wenn die Montage mit Anschluss- 
manschetten erfolgt, sind zuerst die 
temperaturbeständigen Dichtbänder 
sowie die Edelstahlmanschetten dem 
Durchmesser des Rohres anzupassen. 

 
 
Die Edelstahlbänder werden hierzu mit 
dem freien Ende in den zweiten Teil 
des Spannschlosses eingehängt und 
entsprechend weit durchgezogen. Bei 
kleinen Durchmessern müssen die 
Bänder gekürzt werden. Das auf beiden 
Seiten um das Klappengehäuse und 
das Abgasrohr gelegte Edelstahlband 
nach dem Einlegen des Dichtbandes 
mit dem Spannschloss festziehen. 
 
Weichen die Durchmesser der Rohre 
etwas voneinander ab, so sind ein 
geeignetes Dichtband oder ein Blech- 
streifen beizulegen. Die Sicke am 
Gehäuse der Klappe zeigt die richtige 
Lage der Manschette an. Die 
Anschlussmanschetten sind durch 
Blechschrauben in der Nähe des 
Spannschlosses am Abgasrohr und 
am Klappengehäuse gegen 
Verrutschen zu sichern. 

Einbau vor der Strömungs- 
sicherung 
Die Abgasklappe verhindert das Aus- 
kühlen des Gerätes während der 
Betriebspausen. Die gespeicherte 
Wärme bleibt erhalten und geht nicht 
ungenützt über den Kamin verloren. 
Normaler Einbauort bei Gas - Speicher- 
wassererwärmer. 
 
Einbau nach der Strömungs- 
sicherung 
Die Abgasklappe ermöglicht auch den 
Anschluss des Gerätes an einen 
gemischtbelegten Kamin. Während  
der Stillstandzeiten wird der Kaminzug 
unterbrochen und die gespeicherte 
Wärme bleibt erhalten. Das Einströmen 
kalter Aussenluft durch den Kamin ist 
nicht mehr möglich und eine Raum- 
auskühlung wird verhindert. Dies ist 
wichtig bei Installation des Gerätes in 
einem beheizten Raum. 

Legende 
1 Abgasklappe MOK 
2 KW - Zugbegrenzer 
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Abgasklappen / Zugbegrenzer 
 
 
 
Motorabgasklappen 

 
Der Stellantrieb ist mit einer Sicherung 
5 x 20,  6,3 A, flink ausgerüstet. 
Diese schützt den Endschalter und 
spricht bei einem Kurzschluss an, 
wodurch die Heizung abgeschaltet 
wird. Eine defekte Sicherung ist zu 
ersetzen. 

Wichtige Hinweise 
Beim Einbau der Abgasklappen 
MOK...ADN ist die auf dem Typenschild 
angegebene Strömungsrichtung 
unbedingt einzuhalten. Anstelle der 
Durchlüftung des Kamins erfolgt sonst 
Auskühlung der Feuerstätte! 

Elektroschema Stellmotor M 130 / 180 

3
2
1

M

1

2 3

4

N

L

L
N

230V, 50Hz

Legende 
1 Regelstrecke 
2 Motor - Abgasklappe 
3 Sicherung 6,3A flink 
4 Wärmeerzeuger 

Bemerkung 
Elektroschema auch gültig für zwangs- 
gesteuerte Nebenluftvorrichtung, 
siehe Seite 36 + 37 

 
Vor Abnahme der blauen Abdeck- 
klappe muss der Stellantrieb 
spannungsfrei gemacht werden. 
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Abgasklappen / Zugbegrenzer 
 
 
 
Zugbegrenzer 

 
KW- Zugbegrenzer bauen überhöhten 
Kaminzug ab und schaffen gleich- 
bleibend günstige Betriebsverhältnisse. 
KW-Zugbegrenzer Z 130 und Z 180 
können unter Verwendung eines 
Stellmotors gleichzeitig als 

 
Nebenluftklappen zur Kaminbelüftung 
verwendet werden. Während der Still- 
standzeiten des Brenners wird die 
Zugreglerscheibe zwangsweise 
geöffnet. 

Beschreibung 
KW-Präzision-Zugbegrenzer für 
atmosphärische Gaskessel und Kessel 
mit Gebläsebrenner. Einstellbar von 
10N/m2  (0,1 mbar) bis 60N/m2 

(0,6 mbar). Ausgleichs- und Einstell- 
gewichte aus Messing, übrige Teile 
aus Chromstahl. 

Art.-Nr. 
 
KW44540 
 
 
 
 
 
 
 
KW44529 
KW44538 
KW44530 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KW44528 
KW44526 
KW44520 
KW44519 

 
Stellantrieb für zwangsgesteuerte Nebenluftvorrichtung 
Typ M 130/180, 230 V 
 
 
 
KW-Zugbegrenzer mit Edelstahl-Rohrfutter für Kamineinbau 
(Rohrfutterlänge 120 mm) 
Typ           Durchmesser 
 
ZF 130 Universal       130 mm 
ZF 150 Standard*       150 mm 
ZF 180 Universal       180 mm 
 
 
 
Stellmotor M 130/180 separat bestellen 
* Motoranbau nicht möglich 
 
 
 
KW-Zugbegrenzer mit Universaladapter 
auch für nachträglichen Einbau 
Typ          Rohr - Durchmesser 
 
ZA 130          bis 200 mm 
ZA 180          bis 400 mm 
ZUK 250         bis 600 mm 
A 250 Adapter zu ZUK 250    250 - 600 mm 

M 130/180 
montiert an Z 130, Z 180 

ZF 130, ZF 180 

ZF 150 

ZA 130, ZA 180 

ZF 130 Universal ZF 150 Standard ZF 180 Universal 
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Abgasklappen / Zugbegrenzer 
 
 
 
Zugbegrenzer 

Auswahl des Einbauortes 
Bei der Wahl des Einbauortes ist 
darauf zu achten, dass Zugbegrenzer 
grundsätzlich im Bereich des 
„Nullpunktes“ der Abgasanlage 
angeordnet wird. Es darf hier kein 
Überdruck auftreten. 
Bei Anordnung in einem Verbindungs- 
stück soll der Zugbegrenzer möglichst 
nach einem Rohrbogen eingebaut 
werden. 

Einbauort 1 
Sehr gute Regelung, Trocknungseffekt 
eingeschränkt bei langem Abgasrohr 
bzw. kleinem Abgasrohrquerschnitt Q1 
im Verhältnis zum Kaminquerschnitt Q2 
 
Einbauorte 2 + 3 
Sehr guter Trocknungseffekt, gute 
Regelung, nachträgliche Montage am 
Einbauort 3 nur bei gemauerten 
Kaminen möglich. Bei mehrschaligen 
Konstruktionen Montage nur durch 
Fachfirmen. 
 
Einbauort 4 
Regelung und Trocknung einge- 
schränkt, jedoch bei Festbrenn- 
stoffkesseln und ausgekleideten 
Kaminen empfohlen. 

4 

Abgasrohr-Montage 
ZA 130 + ZA 180 
- Einbauort festlegen 
- Anschlussstück mit Manschette 
 provisorisch auf dem Abgasrohr 
 befestigen und Stirnfläche senk- 
 recht ausrichten 
- Ausschnitt am Abgasrohr an- 
 zeichnen (ZA 130 = 66x128 mm, 
 ZA 180 = 93x176 mm) 
- Anschlussstück entfernen 
- Ausschnitt herstellen 
- Anschlussstück aufsetzen, senk- 
 recht ausrichten und mit 
 Manschette festziehen 
- Manschette mit Abgasrohr 
 verbohren und mit Blechschraube 
 gegen Verdrehen sichern 
- Zugbegrenzer aufstecken 
- Achse der Regelscheibe waage- 
 recht ausrichten 
- Klemmexzenter bzw. Befestigungs- 
 schrauben anziehen 

Montage des Stellmotors 
M 130/180 
Am Rahmen der Zugbegrenzer 
ZF/ZA 130 + 180 befinden sich 
abgedeckte Bohrungen zur Befestigung 
des Stellantriebs. Zuerst Stellhebel 
gegen die Federkraft um 90 Grad nach 
links drehen und mit dem gerändelten 
Messingstehbolzen durch 
Aufschrauben auf den Gewindestift der 
Motorgrundplatte arretieren. Nach der 
elektrischen Verdrahtung Arretierung 
lösen, damit bei abgeschalteter 
Heizung der Stellhebel die 
Regelscheibe des Zugbegrenzers 
öffnet. 
 
 
Bemerkung: 
Elektroschema Stellmotor M 130 / 180 
siehe Seite 35 

Kaminmontage 
ZF 130, ZF 150 + ZF 180 
- Rohrfutter mit senkrecht stehender 
 Vorderkante einmauern, bei ZF 150 
 mindestens 20 mm von der Wand 
 überstehen lassen, wenn voller 
 Einstellbereich bis 50 Pa notwendig 
- Zugbegrenzer montieren 
- Achse der Regelscheibe 
 waagerecht ausrichten 
- Klemmexzenter bzw. Befestigungs- 
 schrauben anziehen 

Einbauorte 
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Dimensionierung Abgas / Zuluft 
 
 
Wand - Gasheizkessel THR 
Einkesselanlage 

Rohr DN Kesseltyp 

  2 3 4 5 6 

50 THR 9 2 3 4 5 6 

 THR 9/13 29 26 23 20 17 

 THR 13 29 26 23 20 17 

80 THR 17 25 22 19 16 13 

 THR 21 20 17 14 11 8 

 THR 25 15 12 9 6 3 

 THR 10/13 38 35 32 29 26 

 THR 17 34 31 28 25 22 

 THR 21 29 26 23 20 17 

 THR 25 24 21 18 15 12 

100 THR 30 28 26 24 22 20 

 THR 35 26 24 22 20 18 

 THR 40 24 22 20 18 16 

 THR 45 22 20 18 16 14 

 THR 50 20 18 16 14 12 

 THR 30 33 31 29 27 25 

 THR 35 31 29 27 25 23 

125 THR 40 29 27 25 23 21 

 THR 45 27 25 23 21 19 

 THR 50 25 23 21 19 17 

Richtungsänderungen 
Gesamtrohrlänge in m (Zuluft + Abgas)  

(max. totale Länge) nach 
x Richtungsänderungen. 

Maximal mögliche Längen der 
Abgas- und Zuluftleitung 

Doppelrohr Abgassystem für Abgas und Zuluft (LAS) 

Kesseltyp THR 9/10 13 17 21 25 30 35 40 45 50 

L max (m) bei LAS 80/125 15 15 15 14 12 10 8 9 - - 

L max (m) LAS 100/125 - - - 15 15 15 15 14 13 12 

Der zusätzliche Widerstand ist bei 
obiger Dimensionierung berücksichtigt. 
Dimensionierung Mehrkesselanlagen 
siehe Seite 42 

Pro Richtungsänderung 90° muss 
1.5 m Länge abgezogen werden. 
Bei LAS 100/150 wird der Kessel- 
anschluss in LAS 80/125 ausgeführt. 
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Dimensionierung Abgas / Zuluft 
 
 
Wand - Gasheizkessel unico 
Einkesselanlage 

Abgas - und Zuluftleitung an (maxi- 
male totale Länge). Jede Richtungs- 
änderung bedeutet einen zusätzlichen 

Widerstand in der Abgasleitung und 
muss berücksichtigt werden. Der erste 
Meter Abgasleitung nach dem unico 
darf nicht grösser als DN 100 sein. 

Die nachstehende Tabelle gibt je nach 
unico-Typ und Rohrdurchmesser die 
maximale mögliche Länge der 

Kesseltyp 
unico 

maximal mögliche totale Länge der 
Abgas- und Zuluftleitung in Meter  

maximal mögliche Länge bei 
LAS (Rohr in Rohr) in Meter  

 DN 80 DN 90 DN 100 DN 80/125 DN 100/150 

U 8 40 40 40 15 - 

U 12 40 40 40 15 - 

U 15 38 40 40 15 - 

U 18 36 40 40 15 - 

U 21 34 40 40 14 15 

U 23 32 40 40 12 15 

U 27 28 40 40 12 15 

U 31 26 38 40 10 15 

U 34 24 36 40 8 15 

U 40 16 24 32 6 14 

U 45 14 22 30 - 13 

U 50 12 20 28 - 12 

U 55 10 18 26 - 11 

U 60 8 16 24 - 10 

Bogen 90° -1.2 -1.5 -1.6 -1.5  

Bogen 45° -1 -1.2 -1.4 -1  

pro verwendetem Bogen verkürzt sich die maximal mögliche Länge um folgende Anzahl Meter  

Bemerkung 
Beispiel Abgassystem 
für cameleon Duo - Anlagen 
siehe technische Dokumentation 
cameleon Seite 23. 
 
 
Legende 
1 Gas - Wandheizkessel 
2 Zuluftanschluss 
3 separate Abgasleitung 
4 gemeinsame Abgasleitung 
5 Kondensat Ableitung 

Der zusätzliche Widerstand ist bei 
obiger Dimensionierung berücksichtigt. 

Dimensionierung Mehrkesselanlagen 
siehe Seite 42 

Bei LAS 100/150 wird der Kesselan- 
schluss in LAS 80/125 ausgeführt. 

Beispiel Abgassystem für THR und unico Duo - Anlagen 

3 

2 
4 

5 

2 

1 1 
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Dimensionierung Abgas / Zuluft 
 
 
Stand - Gasheizkessel cameleon 
Einkesselanlage 

(max. totale Länge) nach  
x Richtungsänderungen. 

Maximal mögliche Längen der 
Abgas- und Zuluftleitung 

Rohr DN Kesseltyp 

  1 2 3 4 5 6 

 C 10A 35 32 29 26 23 20 

 C 13A 32 29 26 23 20 17 

70 C 16A 29 26 23 20 17 14 

 C 19A 25 22 19 16 13 10 

 C 22A 21 18 15 12 9 6 

 C 10A 38 35 32 29 26 23 

 C 13A 35 32 29 26 23 20 

 C 16A 32 29 26 23 20 17 

 C 19A 28 25 22 19 16 13 

80 C 22A 24 21 18 15 12 9 

 C 28A 20 18 16 14 12 10 

 C 32A 18 16 14 12 10 8 

 C 36A 16 14 12 10 8 - 

 C 40A 14 12 10 8 - - 

 C 10A 44 41 38 35 32 29 

 C 13A 41 38 35 32 29 26 

 C 16A 38 35 32 29 26 23 

 C 19A 34 31 28 25 22 19 

100 C 22A 30 27 24 21 18 15 

 C 28A 32 30 26 26 24 22 

 C 32A 30 28 26 24 22 20 

 C 36A 28 26 24 22 20 18 

 C 40A 26 24 22 20 18 16 

 C 44A 24 22 20 18 16 14 

Richtungsänderungen 
Gesamtrohrlänge in m (Zuluft + Abgas)  

Fortsetzung siehe Seite 41 
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Dimensionierung Abgas / Zuluft 
 
 
Stand - Gasheizkessel cameleon 
Einkesselanlage 

Rohr DN Kesseltyp 

  1 2 3 4 5 6 

 C 28A 40 38 36 34 32 30 

 C 32A 38 36 34 32 30 28 

125 C 36A 36 34 32 30 28 26 

 C 40A 34 32 30 28 26 24 

 C 44A 32 30 28 26 24 22 

Richtungsänderungen 
Gesamtrohrlänge in m (Zuluft + Abgas)  

Dimensionierung Mehrkesselanlagen  
siehe Seite 42 
 
 
 
 
Senkrechte Dachdurchführung mit LAS - Rohr 
für Abgas und Zuluft 

Kesseltyp C 10A C 13A C 16A C 19A C 22A 

 10 9 8 7 7 

Pro Richtungsänderung muss 1.0 m 
Länge abgezogen werden. 
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Dimensionierung Abgas / Zuluft 
 
 
Mehrkesselanlagen 
THR / unico / cameleon 

 
 
 
von aussen zugeführt oder aus dem 
Raum bezogen. Eine gemeinsame 
Zuluftleitung ist nicht zulässig 
(Kurzschlussströmungen). 
Die separaten Abgas- und Zuluft- 
leitungen werden wie bei den 
Einkesselanlagen dimensioniert.  

 
 
 
Bis zu einer Länge von maximal 
4 Metern dürfen diese mit DN 80 
ausgeführt werden. Die gemeinsame 
Abgasleitung wird gemäss unten- 
stehenden Tabellen dimensioniert. 

Anzahl THR maximale Belastung in kW Rohr DN in mm 

2 100 150 

3 150 175 

4 200 200 

Wand - Gasheizkessel THR Mehrkesselanlage 

Anzahl 
unico 

maximale 
Belastung 

kW 

  1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

2 60 - 120 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

3 120 - 180 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

4 180 - 240 300 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 

Rohr DN der gemeinsamen Abgasleitung bei einer vertikalen Länge von: 
(in Meter)  

Wand - Gasheizkessel unico Mehrkesselanlage 

Rohr DN Kesseltyp 

  2 3 4 5 6 

 C 56A (2xC28A) 60 54 48 42 36 

 C 64A (2xC32A) 50 46 42 34 24 

125 C 72A (2xC36A) 40 34 30 20 10 

 C 80A (2xC40A) 32 22 18 - - 

 C 88A (2xC44A) 24 10 - - - 

 C 56A (2xC28A) 60 60 60 60 60 

 C 64A (2xC32A) 60 60 60 60 60 

150 C 72A (2xC36A) 60 60 60 60 60 

 C 80A (2xC40A) 60 60 60 60 60 

 C 88A (2xC44A) 60 60 60 60 56 

Richtungsänderungen 
Gesamtrohrlänge in m (Zuluft + Abgas)  

Stand - Gasheizkessel cameleon C 56A - C 88A Duo - Anlage 

Dimensionierung von Abgas- und 
Zuluftleitungen bei Mehrkessel- 
anlagen 
Bei Mehrkesselanlagen werden 
separate Abgasleitungen zwischen den 
einzelnen Kesseln und der senkrechten 
Abgasleitung vorgesehen (siehe 
Abbildung auf Seite 39). Die Zuluft wird 
den Kesseln mit separaten 
Zuluftleitungen 
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Notizen 
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